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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ НА ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НА ОБ’ЄКТАХ ЕНЕРГОРИНКУ 
 
В роботі розглянуто, яким чином параметри методів прогнозування впливають на подальший прогноз 
електроспоживання. В процесі дослідження використано модель експоненціального згладжування 
першого порядку, модель Хольта, модель Вінтера та модель Бокса-Дженкінса. Застосовані методи 
вибору параметрів, які впливають на прогнозування, дозволили зробити висновки щодо поведінки 
точності прогнозування в залежності від параметрів моделей. Стаття може суттєво вплинути на 
правильність вибору як параметрів моделей, так і методу прогнозування електричної енергії. 
Дослідження дозволить у виробничому процесі здійснювати  прогноз електроспоживання промислових 
об’єктів. 
Ключові слова: експоненціальне згладжування, модель Бокса-Дженкінса, модель Хольта, модель 
Вінтера, коефіцієнт згладжування, тренда, сезонності, параметри моделі. 
 
Вступ. Суттєвий вплив на величину спожитої електроенергії має структура конкретного підприємства, 
особливості його роботи та одним із важливих методів є вибір методу прогнозування. Для точності 
визначення прогнозних величин електричної енергії потрібно правильно вибирати метод прогнозування 
та коефіцієнти, які впливають на подальшу точність прогнозування електричного споживання. Управління  
електроенергетикою промислових підприємств є важливим  як для виробника електричної енергії, так і 
для її споживача [1, 2]. Для виробництва електроенергії прогнозування електроспоживання є суттєвим для 
вирішення задач оптимізації поставки і резервування електроенергії, проведення профілактичних робіт і 
забезпечення безпеки функціонування електроенергетичної системи (ЕЕС). Споживачу прогноз важливий 
для зниження похибки і зменшенням ціни з оплати штрафів у разі перевищення лімітів по потужності і з 
переплатою за заявлену і не використану потужність, а також з невикористанням технологічного 
обладнання в випадку дефіциту потужності в ЕЕС [1]. У зв’язку з цим за тривалий час в енергетичній сфері 
було створено велику кількість методів прогнозування електроспоживання [3-5]. Більшість методів 
прогнозування можна використовувати для короткострокового та середньострокового періоду 
прогнозування (дні, тижні та місяці). Таким чином, розглядаються такі проблеми: по-перше, чи можливо 
за допомогою відомих методів описати статистичний ряд і з прогнозувати його з заданою точністю; по-
друге, якщо використані методи прогнозування дають хороший прогноз, встановити вплив коефіцієнтів 
на точність прогнозування; по-третє, показати на прикладі практичні результати дослідження [6]. В якості 
методів дослідження будо вибрано модифікації методу експоненціального згладжування та методу Бокса-
Дженкінса, а в якості методів вибору коефіцієнтів було вибрано методи оптимізації: випадкового пошуку 
та метод  покоординатного спуску. 
Постановка проблеми. Збільшення точності прогнозування електроспоживання на об’єктах 
енергоринку в залежності від методу прогнозування та їх коефіцієнтів. Зниження похибки при 
прогнозуванні електроенергії за рахунок дослідження закономірності при виборі методу розрахунку 
коефіцієнтів згладжування. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням прогнозування електроспоживання об’єктів 
енергоринку займалися такі провідні українські вчені, як  П.О. Черненко, А.В. Праховник, В.П. Розен, 
М.М. Кулик. Серед іноземних дослідників теоретичними та практичними питаннями енергетичного 
прогнозування Й. Дікман, Й. Хорн, М.В. Кондрашова, В.М. Васильєв. Дослідження вищеперелічених 
вчених створили умови для подальшої роботи над удосконаленням методів прогнозування. В  статті [7] 
розглянуто методи експоненціального згладжування та його модифікації,  і зроблено висновок, яким 
чином поводить себе прогноз у залежності від методу прогнозування та коефіцієнту згладжування. В статті 
[6] також проведено порівняльний аналіз методів Бокса-Дженкінса та експоненціального згладжування.  
Мета дослідження. Метою проведених досліджень є розробка початкових умов, за яких вибір методу 
прогнозування та коефіцієнту згладжування буде скорочений в часі за рахунок зведених таблиць, в яких 
показано залежність точності, та зменшення похибки прогнозування.    
Виклад основного матеріалу досліджень.  
Експоненціальне згладжування. 
Метод є простим варіантом самонавчальної моделі. Обчислення виконуються ітеративно.  
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Експоненціальне згладжування ряду здійснюється за рекурентною формулою[7]: 
St= αxt-1+(1- α)St-1 ,                                                                   (1) 
де, 0< α <1 параметр згладжування. 
 Експоненціальну середню St можна виразити через значення часового ряду. 
St= αxt+(1- α)( αxt+(1- α)St-2=αΣi=0t-1(1- α)ixt-i+(1- α)tS0 ,               (2) 
 Якщо горизонт прогнозування d дуже великий то для розв’язання задачі прогнозування вибираємо 
модель Брауна [11]: 
ŷt+d= αxt+(1- α) ŷt-1 ,                                             (3) 
Модель Хольта або експоненціального згладжування з лінійним трендом – родоначальник методів 
адаптивного прогнозування [7]: 
y/ t+d= at+dbt-1 ,                                                  (4) 
де, at – прогноз, очищений від тренда; bt – параметр лінійного тренда. 
at=α yt+(1- α)( at-1 -bt-1) ,                                           (5) 
bt=β(at - at-1)+(1- β)bt-1 ,                                           (6) 
Модель Хольта-Вінтера або метод Вінтера, [7]: 
Розрахонок експоненціально згладженого ряду: 
Lt=αYt/St-s +(1+α)( Lt-1+ Тt-1) ,                                   (7) 
Визначення значення тренда: 
Тt=β(Lt- Lt-1)+(1-β) Тt-1 ,                                         (8) 
Оцінка сезонності: 
St=γYt/Lt+(1-γ) St-s ,                                            (9) 
Проводиться прогноз: 
Yt-p=( Lt+p Tt) St-s+p   ,                                           (10) 
де, Lt - згладжувана величина на момент розрахунку; α - коефіцієнт згладжування ряду; St-s - коефіцієнт 
сезонності попереднього ряда; Yt  - значення періода; Lt-1  - згладжуванна величина за попередній період; 
Тt-1 - значення тренда за попередній період; Тt - значення тренда на момент розрахунку;  
β  - коефіцієнт згладжування тренда; St - коефіцієнт сезонності на момент розрахунку; γ - коефіцієнт 
згладжування сезонності; Yt-p - прогноз по моделі Хольта-Вінтерса на р періодів вперед; p - порядковий 
номер на який робимо прогноз; St-s+p  - коефіцієнт сезонності за цей же період в останньому сезоні. 
Таким чином, з одної сторони, потрібно збільшувати статистичний ряд та більш правильно вибирати 
коефіцієнти згладжування. Таким чином пошук компромісних значень α, β, γ складає задачу оптимізації 
моделі. Однією з важливих складових являється вибір коефіцієнта який впливає на похибку прогнозування 
і в подальшому на точність прогнозу. 
Метод випадкового пошуку ефективний із використанням ЕОМ для розв'язання задач оптимізації. 
В основу методу покладено генерування випадкових чисел, які мають рівномірний розподіл в інтервалі 
[0,1]. Випадкові числа отримані на ЕОМ називаються псевдовипадковими числами. 
Генерують числа α, β, γ, від 0 до 1. Визначають модельні значення: 
Серед множини значень крефіцієнтів знаходять рішення α, β, γ за якими функція цілі приймає високу 
точність значення. 
Розглянемо метод нульового порядку, що знайшов широке використання в автоматизованих системах 
керування – метод покоординатного спуску. Відповідно до цього методу напрямок спуску вибирають 
паралельно координатним осям. Спочатку роблять спуск уздовж осі α, потім – уздовж осі  β, і т.д. аж до 
осі  γ. 
Позначимо через li вектор, у якого всі компоненти крім i-го є нульовими. Нехай 
 0
jx  – початкова точка 
і a – довжина кроку. Обчислюємо значення функції F(x) за формулою 
 
1
0 alxx jj  , і перевіряємо 
виконання нерівності: 
     020 jj xFalxF  ,                                          (11) 
яка може бути представленою та іншим чином: 
             000000 ,...,,,...,,  FaF  . 
Якщо умова (11) виконується, тобто значення цільової функції зменшилося, то вважають крок 
успішним і приймаємо: 
          000101 ,...,,  alxx jj . 
Якщо умова (11) не виконується, то здійснюємо крок у протилежному напряму, тобто перевіряємо 
умову: 
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     010 jj xFalxF  .                                              (12) 
У випадку виконання умови (2.3) вважають, що: 
          000111 ,...,,  alxx jj . 
Якщо ж обидві умови (11) і (12) не виконуються, то вважають 
   21
jj xx   
Другий крок виконуємо аналогічним чином, але вздовж осі β. У результаті перегляду всіх n 
координатних осей буде визначена точка 
 k
jx . На цьому завершується перший цикл перегляду змінних 
(перша ітерація). Якщо на кожнім кроці жодна з умов виду (11) чи (12) не виконувалася, то варто зменшити 
довжину кроку і здійснити наступну ітерацію за новим значенням довжини кроку. 
Звичайно ітераційний процес продовжують доти, поки не буде виконана умова: 
       kjkj xFxF 1 ,                                          (13) 
де ε – додатне число, що характеризує точність розв’язання, величина якого задається на початку 
розрахунків. 
Необхідно відзначити, що ознакою завершення розрахунків може бути не лише умова (13). У тому 
випадку, якщо по змісту розв'язуваної задачі змінювати довжину кроку a не можна, то ознакою зупинки 
на деякому циклі перегляду може бути і умова 
   0
j
n
j xx  . 
Існує кілька модифікацій методу покоординатного спуска. Одна з них полягає в наступному. 
Метод покоординатного спуска застосовується й у тому випадку, якщо на змінні накладаються 
обмеження типу ij bx   чи ij bx  . Перевірка дотримання останніх легко реалізується на довільному 
кроці оптимізації. 
Процес розв'язання задачі на основі методу покоординатного спуска, з довжиною кроку 1,0a  , крім 
значень змінних на кожнім кроці оптимізації наводиться інформація про відповідні значення цільової 
функції втрат 
  kjxF , а також про результативність кроку (успішний – "+" чи не успішний – "-").  
Метод Бокса-Дженкінса. 
ARIMA або модель Бокса-Дженкінса – інтегрована модель авторегресії – змінного середнього модель 
і методологія аналізу часового ряду.  Являється розширенням моделей ARMA для нестаціонарних часових 
рядів, які можна зробити стаціонарним взяттям різниці деякого порядку від вихідного часового ряду. 
Модель ARIMA (p, d, q) означає, що різниці часового ряду порядка d підкоряється моделі ARIMA (p, q) 
[10]. 
Модель ARIMA (p, d, q) для нестаціонарного часового ряду Xt  має вигляд: 
Δd Xt=c+ Σ pi=1 ai Δd Xt-i+ Σ qj=1 bj εt-j εt                                     (14) 
де εt – стаціонарний часовий ряд; 
c, ai, bj – параметри моделі, 
Δd – лператор різниці часового рязу порядку d. 
Також дана модель інтерпритується як ARIMA (p+d, q) модель з d одиничними корнями. При d=0 
маємо звичайні ARIMA-моделі. 
Підхід ARIMA до часових рядах полягає в тому, що в першу чергу оцінюється стационарність ряду. 
Далі при необхідності ряд перетворюється взяттям різниці відповідного порядку і вже для перетвореної 
моделі будується деяка ARMA-модель, оскільки передбачається, що отриманий процес є стаціонарним, на 
відміну від вихідного нестаціонарного процессу. 
Результати роботи В роботі розглянуто 4 методи прогнозування при яких змінювалися параметри 
моделей та робився аналіз даних прогнозування.  
Метод простого експоненціального згладжування метод Хольта та метод Вінтера вибрано 15 
найкращих результатів. Методи простого експоненціального згладжування та метод Хольта не показали 
результатів прогнозування з похибкою меншою ніж 30%. В таблиці 1 показано залежність коефіцієнта 
згладжування, коефіцієнта тренда та коефіцієнта сезонності які вибираються  випадковим пошуком від 
похибки прогнозування. Це дало змогу досягнути похибки в 16% при параметрах коефіцієнта 
згладжування 0,1 коефіцієнта тренда  0,8 та коефіцієнта сезонності 1,0.  
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Таблиця 1 – Порівняльна таблиця коефіцієнтів згладжування, тренда та сезонності з похибкою (метод 
випадкового пошуку коефіцієнтів) 
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Рисунок 1 – Порівняльний графік параметрів прогнозування та похибки прогнозування потужності 
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Lin.trend,mult.season; Alpha=  ,100 Delta=,800 Gamma=1,00
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Рисунок 2 – Графік прогнозних та дійсних даних потужності  
 
В табл. 2 показано залежність коефіцієнта згладжування, коефіцієнта тренда та коефіцієнта сезонності 
які вибираються  випадковим пошуком від похибки прогнозування. Це дало змогу досягнути найкращої 
точності в 81% при параметрах коефіцієнта згладжування 0,1 коефіцієнта тренда  1,0 та коефіцієнта 
сезонності 0,9.  
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Таблиця 2. Порівняльна таблиця коефіцієнтів 
згладжування, тренда та сезонності з похибкою 
(покоординатний пошук коефіцієнтів) 
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Рисунок 3 - Порівняльний графік параметрів прогнозування та похибки прогнозування потужності 
 
Exp. smoothing: Multipl. season (7) S0=185E2 T0=6,011
Lin.trend,mult.season; Alpha=  ,100 Delta=,900 Gamma=1,00
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Рисунок 4 – Графік прогнозних та дійсних значень потужності 
 
При прогнозуванні даних,  модель Бокса-Дженкінса показала найкращий результат по часу та похибку 
прогнозування в 19%. 
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Рисунок 5 – Графік прогнозних та дійсних значень потужності 
 
На рисунку 5 показано результати моделювання методом Бокса-Дженкінса. Аналіз графіка дозволяє 
зробити висновок результатами прогнозування досягнуто похибки в 19%. Але як видно з графіка 
прогнозних та дійсних значень модель працює з запізненням.   
 
Висновки: 
1. Дослідження показало, що моделі прогнозування дозволяють робити точний прогноз за короткий 
час, при цьому похибка прогнозування досягається близько 10%. 
2. Методи вибору параметрів показали, що випадковий пошук дозволяє робити прогноз з високою 
точністю, але пошук параметрів моделей затратний в часі. При використанні методу покоординатного 
спуску отримуємо швидкий результат прогнозування, але при цьому точність прогнозування знижується. 
3. Метод Бокса-Дженкінса дозволяє прогнозувати в короткий термін і з похибкою прогнозування 
близькою 19%.  
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G. Storojilova, J. Demchik 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 
EFFECT ON PARAMETERS MODEL FORECASTING ACCURACY POWER CONSUMPTION 
AT THE FACILITY ENERGY MARKET 
We consider how the parameters affect the methods of forecasting future electricity consumption forecast. The 
study used a model of exponential smoothing of the first order, the model Holt, Winter model and model Box-
Jenkins. The applied methods of selecting options that affect forecasting allow conclusions on the behavior 
prediction accuracy depending on the model parameters. The article can significantly affect how the right choice 
of the models and methods of forecasting electricity. The study will allow the production process to carry electricity 
consumption forecast industrial facilities. 
Keywords: exponential smoothing, Box-Jenkins model, model Holt, model Winter, smoothing factor, trend, 
seasonality, model parameters. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ НА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОБЬЕКТАХ ЭНЕРГОРЫНКА 
В работе рассмотрено, каким образом параметры методов прогнозирования влияют на дальнейший 
прогноз электропотребления. В процессе исследования использована модель экспоненциального 
сглаживания первого порядка, модель Хольта, модель Винтера и модель Бокса-Дженкинса. Примененые 
методы выбора параметров влияющих на прогнозирование позволили сделать выводы по поведению 
точности прогнозирования в зависимости от параметров моделей. Статья может существенно 
повлиять на правильность выбора в качестве параметров моделей так и метода прогнозирования 
электрической энергии. Исследование позволит осуществлять прогноз электропотребления 
промышленных объектов в производственном процессе. 
Ключевые слова: экспоненциальное сглаживание, модель Бокса-Дженкинса, модель Хольта, модель 
Винтера, коэффициент сглаживания, тренда, сезонности, параметры модели. 
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